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VIKTIG 
Instruksjon for installasjon av M-Design 

gasspeis 
 
 
 

Importøren tar ikke ansvar for eventuell skade som oppstår på grunn av 

feil bruk av verktøy eller ukorrekt installasjon av gasspeis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vedlikehold av M-Design gasspeis 
 

Det må utføres service og vedlikehold minst hvert andre år, dette 
må gjøres av fagfolk. Hvis ikke serviceintervallene 

opprettholdes, bortfaller garantien på peisen.
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ÅPNE OG LUKKE DØR 

 
 

 

Før første oppsett, må du rengjøre vinduet og fjerne ildsted av støv og fett som er igjen. Dette 

er også den eneste vedlikeholds handling som kan utføres på enheten av brukeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Takket være et patentert system, kan døren enkelt åpnes i en vinkel på 45 ° for å tillate en brukervennlig 

rengjøring av vinduet  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÅPNE 

 
 
 
 
 
 

 

Over glasset (under den øvre rammen) er der kroker  (venstre, høyre og midten). Skyv den oppover med fingrene. 

vinduet kan nå åpnes 

. s 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUKKE 

 
 
 
 
 
 

 

For å lukke, skyv døren forsiktig (men ikke for mykt) mot krokene. Kontroller at 

alle kroker er  festet
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1. generelle bemerkninger 

 

Dette apparat benytter et lukket forbrennings systemet. Det utgjør en effektiv 

varmekilde og gir uttrykk av en ekte peisflamme  

 

 

2. tilkobling/montering 

 

 Denne peisen må installeres av godkjent installatør i henhold til det gjeldene 

regelverket. I samsvar med din bestilling, vil peisen være designet for natur eller 

propangass. Les instruksjonen før installering og bruk av peisen. 
 
 
 

 

Peisen må være bygget for den type gass som er ment for å 
brukes, naturgass må aldri benyttes til en peis bygget for 
propangass og omvendt!  

 

 

 

Det er viktig at installatøren er oppmerksom på følgende: 
 
 
Å Peisen må gjennomgå en vanntetthetstest av gass for eliminering av      
røykgass. 
 
Å Avgassrøret må fungere riktig 
 
Å Funksjonen på kontrollventilen, tenner, hovedbrenneren og    
thermokoblingen må sjekkes. 
 
 
Peisen er programmert og fabrikkforseglet. De forseglede delene kan ikke endres. 
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3. installere ildsted 
 

A Etter å ha sjekket produktet, kan det nå monteres. Dette gjøres som følger: 
 
 

3.1.1 Plassering av gasspeisen  

Plasser peisen på et stabilt underlag ved hjelp av justerbare ben. Tilpass høyden 

ved å skru på bolten.(Bilde 1) 
 
 
 

 

 NB! Peisen kan ikke bli plassert direkte på gulvet uten ben, 

dette vil hindre naturlig konveksjon. Apparatet for lufttilgang er 

plassert under peisen. 
 
 
 

 

Regulering av høyden: 
 
Dette kan gjøres på to måter, enten ved regulering på 8 x 5 cm (bilde 1), eller finjustering av 
skrue (bilde 2). 
Minste høyde fra gulvet til 4-sidig ramme er 3,5 cm(A min) 
Minste hßyde òC minò er 18 cm, m¬lt fra gulvet til 4-sidig ramme (Bilde 3) 
Maksimal høyde fra gulvet til 4-sidig ramme er 45 cm.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bilde. 1 bilde. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A min = 3,5 cm  

B = 14.5 cm  

C min = 18 cm  
bilde 3 
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220V / 0,5 A 

 

3.1.2 Nearbox  
Av sikkerhetsmessige årsaker er gass batteri eller "NEARBOX" festet med skruer 

på baksiden av enheten under transport. 

 

ENHETEN KAN IKKE MONTERES MED DENNE NEARBOX FAST BAK, 

DEN MÅ LØSNES FRA BAKSIDEN FØR INSTALLASJONEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
løsne 4 skruer i hjørnene  
(8) 

 

Til andre brenner eller sidebrenner 
 

NEARBOX FOR 2 BRENNERE  
Til hoved brenner 

 

 

Elektro magnet ventil 1 eller 2 brennere  
 
 
 

gasstilkobling1/2ò 
 
 
 
 

Gas valva 
sender  S4965C3029 mottaker  

VK4105ME5004  

 DFGT-03MC01  V09  

  
  

 
NEARBOX FOR 1 BRENNER 

 
Til hoved brenner   

 
 
 
 
 

 

Gass tilkobling1/2ò  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  (455 2 burners) 
 
 

3.1.3 Gasstilkoblingen 
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Etter at "NEARBOX" er fjernet fra baksiden av peisen, kan du plassere den løst på bakken i 

nærheten av åpningen i veggen på peiskassen. Enheten er alltid koblet med en godkjent gass 

kran 1/2, og fortrinnsvis med en gul gasflexible som kan nås til enhver tid. Sett inn et luftegitter 

eller dør i åpningen slik at ventilen og den elektriske tilkoblingen er lett tilgjengelig.  
 

Peisen er utstyrt med  
Direkte tenning, ingen start  
pilot 

 

OBS :IKKE LEGG NOE DEKORASJON PÅ TENNINGS ELEKTRODE.(ikke 

legg noe i beskyttelses sonen rundt tenneren)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gass til hovedbrenner ( RED) 

 
 
 
 

220V 
 
 

 

Inspeksjonsluke  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Gass til evt sidebrenner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         ledning til tenn-elektrode 
 

 

NEARBOX 
 

 

 

gasstilkobling 1/2ò   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fleksibel for GASS  
 
 
 
 
 
 
 

 

Valve 1/2ò 
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3.1.4 Elektrisk tilkobling 

 Gasspeisen er utstyrt med en radiografisk fjernkontroll, med jording 220V. Vær oppmerksom 

på at peisen må frakobles all strømforsyning før utføring av service. Det er nødvendig med 

jordet strømkobling! 
 
 
 

4. Installere avgassrør/pipe- avstand 

 

I Installering av avgassrør etter beskrivelse fra ONTOP ï METALOTERM. Dette er de eneste 

godkjente avgassrørene som blir brukt til M-Designs peiser. ONTOP ï METALOTERM har testet 

peisene sammen med deres avgass system, og vi garanterer full effekt av peisen kun når dette 

systemet blir benyttet. 

 

-Avstand til brennbart material til horisontalt gående pipe/avgassrør skal ikke være mindre en 75mm 

på oversiden av piperøret, men kan reduseres til 25mm på undersiden 

 

-Avstand til brennbart material til vertikalt gående pipe/avgassrør skal ikke være mindre enn 50 mm 

 

-Avstand til brennbart materialet på oversiden av piperøret kan reduseres til 50mm ved 

gjennomgang med veggterminal. 

 

Temperaturen på avgassrør kan være rundt 130 grader celsius. Ved selve gjennomføringen i 

vegg blir temperaturen sterkt redusert. Vi kan derfor redusere avstanden til 50mm  

 Husk å tette terminalen utvendig mot vegg/tak 

 

 
Posisjon av inn/utluft se side 45  
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Avstand: Terminal posisjon:     Avstand mm (min) 
A Direkte under en åpning, vindu, ventil etc                            600 

B Over en åpning, vindu, ventil etc                      300 

C Avstand sidelengs mot åpning i vindu, ventil etc                    400 

D Avstand under takrenne, små takutstikk etc                              300 

E Avstand under dryppkant fra tak, vannstokk etc                    300 

F Avstand under balkonger, carport og takutstikk                    600 

G Avstand fra vertikalt taknedløp                                 300 

H Avstand fra innerhjørne og ytterhjørne                      600 

I Avstand fra balkong, utvendig gulv el. takutstikk under terminal:        300 

J Avstand fra terminal til motstående vegg                    600 

K Avstand fra terminal til terminal på en motstående vegg                    600 

L Avstand fra terminal til dør, ventil til bolig under carporten        1200 

M Avstand vertikalt mellom 2 terminaler                               1500 

N Avstand horisontalt mellom 2 terminaler                       300 

P Avstand fra en vertikal hindring på tak                       600 

Q Høyde på terminal på tak                          150 
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BILDE 1: TAK GJENNOMFØRING (C31)   

Anbefalt ved takgjennomføring Ó 3m  
 

 Ø150/100    

Apparat C (min) C (max) Restriksjons (fra 4m)  

1000DH/CL/CR/DC 3 m 17m Ø60 (fra 2m : Ø75) 
 

1150 DH 3 m 17m Ø 60 
 

1300DH/CL/CR/DC 3 m 17m Ø 60 
 

1600DH/CL/CR/DC 3 m 20m Ø 75 
 

1900 DH 3 m 20m Ø 75 
 

Anbefalt ved takgjennomføring Ò 3 m   

 

 Ø200/130   
 

Apparat C (min) C (max) Posisjon air inlet (fra 3m) 
 

1000DH/CL/CR/DC 2 m 9m Ø 60 (as from 2m : Ø 75) 
 

1150 DH 2 m 9m Ø 53 (as from 2m : Ø 75) 
 

1300DH/CL/CR/DC 2 m 9m Ø 60 (as from 2m : Ø 75) 
 

1600DH/CL/CR/DC 2 m 9m Ø 60 (as from 2m : Ø 75) 
 

1900 DH 2 m 9m Ø 60 (as from 2m : Ø 75) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilde 1 
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BILDE 2: takgjennomføring via eksisterende pipe (C91S) 
 

                                                        Ø150(MIN) / Ø100 

     

Apparat C (min) C (max) Restriksjon (fra 4m) 

1000DH/CL/CR/DC 3 m  17m Ø 60 

1150 DH 3 m  17m Ø 60 

1300DH/CL/CR/DC 3 m  17m Ø 60 

1600DH/CL/CR/DC 3 m  19m Ø 60 

1900 DH 3 m  19m Ø 75 

          Ø200/130    

Apparat C (min) C (max) Restriksjon (fra 4m) 

1000DH/CL/CR/DC 2 m  9m Ø 60 

1150 H 2 m  9m Ø 60 

1300DH/CL/CR/DC 2 m  9m Ø 60 

1600DH/CL/CR/DC 2 m 11mm Ø 60 

1900 DH 2 m  11m Ø 75 

     USDHC13 eller 

     USDHC10  
 
 
 

 

Det er obligatorisk å bruke renoveringssettet 

USSAN 

 
 

 

flex 130mm  

eller 100mm 
 
 

 

  

*  USSAN må brukes for å tettes på tak *  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilde 2 
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Bilde 3: Vegg gjennomføring (C11)  

 

Ø150/100 
Med reduksjon usvk13 på apparatet (bilde 3 )  

Apparat A (min) B (min) B (max) restriksjon 
     

1000DH/CL/CR/DC 1,25*m Vegg utgang =A+0,5m Ø 75 
     

1150 DH 1,25*m Vegg utgang =A Ø 60 
     

1300DH/CL/CR/DC 1,25*m Vegg utgang =A Ø 75 
      
 
 
 

 

(A)ø200/130 i kombinasjon med (B) ø150/100  
Med usvk13 plassert horisontalt etter 90° (bilde. 4)  

Apparat A (min) B (min) B (max) restriksjon 
 Ø 200/130 Ø 150/100 Ø 150/100  
      

1000DH/CL/CR/DC 1m Vegg utgang A+ òUSVK13ò +5m Horiz.<2m : Ø75 
      

1150 DH 1m Vegg utgang A+ òUSVK13ò +4m Horiz.<2m : Ø60 
      

1300DH/CL/CR/DC 1m Vegg utgang A+ òUSVK13ò +2,5m Horiz.<1m : Ø75 
      

1600DH/CL/CR/DC 1m Vegg utgang A+ òUSVK13ò +0,5m ----- 
              

 

 Ø200/130   

Apparat A (min) B (min) B (max) Restriksjon 

1000DH/CL/CR/DC 1m Vegg utgang A+7m Ø 70 

1150 H 1m Vegg utgang A+6m Ø 60 

1300DH/CL/CR/DC 1m Vegg utgang A+5m Ø 75 

1600DH/CL/CR/DC 1m Vegg utgang A+3m Ø 90 

1900 DH 1m Vegg utgang A+3m Ø 90  

 
 
 
 
 

BILDE 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ikke for 1600 eller 1900 modeller  
 
 

 

BILDE 4 

 

 

 

BILDE 5  

 
B 

 
 
 
 
 
 

A
  

 
 
Usvk13  
reduksjon 200/130 til 150/100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3° 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ikke for 1600 eller 1900 modeller  

VIKTIG: Horisontalt avgassrør skal ikke ha fall mot uttaket. Det er bedre 

hvis mulig, og ha en liten helning 2 eller 3 grader stigende. 
Uttaket må bli installert som bilde 6 (for å forhindre at vann 
renner innover mot peisen). 

 

Bilde 6. 
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Bilde 4: Tak gjennomføring med 90 gr bend   

Ø150/100 
 Med reduksjon usvk13 på apparatet   

Apparat A (min) B (max) C (min) (A+B+C )max 
     

1000DH/CL/CR/DC 1,25* m A+C B-A-1m 17m 
     

1150 DH 1,25* m A+C B-A-1m 16m 
     

1300DH/CL/CR/DC 1,25* m A+C B-A-0,5m 15m 
     

1600DH/CL/CR/DC 1,25* m A+C-1m B-A 14m 
     

1900 DH 1,25* m A+C-1m B-A 14m 
      

 

Ø200/130 
Uten reduksjon  

Apparat A (min) B (max) C (min) (A+B+C )max 
     

1000DH/CL/CR/DC 1 m (A+C) + 7m B-A-10m 19m 
     

1150 DH 1 m (A+C) + 6m B-A-9m 18m 
     

1300DH/CL/CR/DC 1 m (A+C) + 5m B-A-8m 17m 
     

1600DH/CL/CR/DC 1 m (A+C) + 2m B-A-5m 17m 
     

1900 DH 1 m (A+C) + 2m B-A-5m 17m 
      

 

 

Merk: hvis den vertikale delen er 3 m lengre 
enn den horisontale delen, må du bruke 
restriksjons ring Ø75  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apparat Ø150/100  -  ø200/130 

  

1000 / 1150 / 1300 / 
1600 / 

For hvert 90 graders bend må 1M 
horisontalt trekkes fra, eller 1M vertikalt 
legges til 

1900DH/CL/CR/DC  

  

  

1000 / 1150 / 1300 / 
1600 / 

For hvert 45/30/15 graders bend må 0,5M 
trekkes fra, eller 0,5M vertikalt legges til 

1900DH/CL/CR/DC   
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5. justere flammer 

 

Før første oppstart, må du rengjøre vinduet (fra utsiden og innsiden) og ildsted fri for støv 

og fett. Blir ikke glasset rengjort skikkelig kan det brenne fast i glasset og lage flekker.. Etter 

å ha installert ildsted riktig på det konsentriske rør-eller skorsteins systemet, må du gjøre en 

flamme justering i henhold til utkastet (se kapittel 4  Installere skorsteinen + bruk 

begrensning ringer).  
Luftinntaket for flamme kan justeres i ildsteder. Innstillingselementet er plassert på venstre 

side av bunnplaten i forbrenningskammeret. Justering av luftinntak kan bare justeres av en 

montør/service operatør. 

 
 
 
 

Min  Max  
 
 
 
 
 
 
 

 

MERK:, flammene må brenne jevnt og fint over hele 

brenneren, inkludert brenner nr 2 

 

Det er nødvendig å vente 30-60 minutt før innstillingen er fullt synlig i  flammene . Ved bruk av  

naturgass, vil flammene først være blå før de blir gule etter litt tid. Ved LPG-brenning blir de raskere 

gul. 

 

Hvis flammen er blå, kan det bety at det er for mye luft i forbrenningskammeret, men også at 

det er for lite luft. Hvis det er for mye luft vilflammen bevege seg svært raskt. 
 

Ved justering må det tas høyde for at jo mer gul flamme de er jo raskere kan glass bli 

skitten. 
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6. Innbygging  

 

OBS! Følg instruksjonen nøye. Gasspeisen kan overopphetes hvis ikke 
instruksjonen følges. (Errorkode F02) 

 

 Når installasjonen er ferdig, kan peisen bygges inne. Før dette gjøres, sjekk at 

gasstilkoblingen er tett. Start opp peisen og sjekk at den virker, sjekk også avgass 

systemet. Når alt er sjekket, kan peisen bygges inn.  

 

Den innebygde delen i peisen kan bli veldig varm. Se til at ovnen ikke står for tett og 

at peisen får god luftsirkulasjon. For isolering av peisen, anbefales det å bruke  

M-Designs isoleringsplater. Det frarådes å bruke andre isoleringsmaterialer. 

. 

 
  

 

Materialene som bygges rundt peisen må aldri være nærmere enn 5 
mm ved front og 4 cm i lengderetning av peisen. Materialene må ikke 
hvile på peisen, peisen må stå fritt. 
Materialene som brukes for å bygge inne peisen må være IKKE 
BRENNBAR kvalitet  

 
 
 

Bilde1  Bilde2     Bilde 3  
 

         
 

         
 

         
 

        

 
 

        
 

   
min. 5 mm 

   
 

     
  

        
 

         
 

         
 

         
 

          

        
  

A Når Luna monteres, er det viktig å ta hensyn til avstanden mellom ovnen og materialene den bygges inne i. For dette er 
det avstandsstykke som er festet på ovnen som referanse for minste tillatte avstand. Må ikke fjerne dette (bilde 3). Dette 
gjør at man få en naturlig luftstrøm rundt peisen. 
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7. Konveksjons føring  

 

OBS! Følg instruksjonen nøye. Peisen kan overopphetes hvis ikke instruksjonen 

følges (Error kode F02) 

 

 

I nisjen som peisen bygges inn i, må utstyres med ventilasjonsåpninger for å 

sikre at varm luft kommer ut. Det er mulighet for å levere ferdige konveksjons kit 

sammen med peisen. 

 

Det er nødvendig å ha minst 2 ventilasjonsrør (for LUNA 1600 må det være 4) 

oppe på peisen. Med hensyn til installeringen av disse er det best å gå vertikalt 

oppover minst 1 meter for så endre retning med bend for å unngå minst mulig 

motstand av luftstrømningen. 

Plasser alle beslag på samme lengder og vinkler hvis mulig, ellers er det 

mulighet for at noen får bedre luftgjennomstrømning enn andre. 

 

NB! Sirkulasjon av varm luft må ikke ha undertrykk som oppstår i rommet. En rist 

som er nær gulvet sørger for at kald luft trekkes inn. 

 

M-Design har utviklet varmluft rister/ventiler som har flere fordeler (Bilde 1 og 2), 

for eliminering av varm luft. Vi anbefaler bruk av disse. 

 

¡pningen for luftinntakòINò (bilde 2) er plassert under peisen. Peisen kan ikke bli 

plassert direkte på gulvet for å sikre naturlig konveksjon. 

 

For å forenkle montering av ventilasjonsristene kan en koblingsboks benyttes 

(A). Denne kan monteres i forbindelse med risten. 
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Det må være minst to åpninger plassert oppe på peisen, se bilde 1. 

Det er viktig at lufteristene nede ved gulvet er under peisen og at man må tenke 

på tilkomst til gasskobling og strømtilkoblingen 

Lufteristene over peisen må plasseres over konveksjonsrørene for å få en 

naturlig ventilasjon. 

Peisen må ikke plasseres uten ben direkte på gulvet. Dette for å sikre naturlig 

luft gjennomstrømning. Åpning for luftinntak et plassert under peisen. Hver 

åpning må være tilkoblet et konveksjonsrør, diameter 150 mm, se bilde 

nedenfor. Dette for å skape god luftstrøm gjennom peisen. ( Errorkode F02hvis 

overoppheting  av elektroniske deler. 

Se dimensjon av lufterister på side 48. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           LUKKET                                                                                             LUKKET 

 
 
 
 

RETT 1300H, 1150H, 1000H 
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8. Montering av 3-sidig ramme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 sided frame 
 
 
 

 

bilde1 
 

øvre ramme  

 

side ramme 
 
 

 
2,5 cm 

 
4-sidig ramme  

3,5 cm 
 

bilde 2 

 

Peisen blir levert standard med 70 mm ramme-type 4. Her avbildet med annen størrelse/type. 

 

Peisen avbildet er levert med 4-sidig ramme 3,5 cm ï nedre del, en over- og 2 siderammer 

(bilde 2) 

 

Før montering av 3-sidig ramme, må den nedre delen av 4-sidig ramme fjernes ved å løftes 

forsiktig opp. Dra ut den øvre rammen og deretter høyre og venstre sideramme. Ta tak i høyre 

og venstre side av rammen (3,5 ï 7 eller 10 cm) og skyv dem i sporene (bilde 4). Når disse er 

plassert riktig, kan plasseringen justeres fra høyre og venstre og fra fronten til baksiden. På 

denne måten passer rammen godt rundt peisen. Monter den øvre rammen (bilde 5) og til sist 

den 4-sidige rammen (bilde 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bilde 5 
 

 

bilde 6 

 

bilde 3 bilde 4  
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Vær oppmerksom på at det må være minst 2mm mellom rammen og omkledningsmaterialene!!
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9. Plassering av dekorasjon 
vedkubber,òdiamanterò, safir  og marmorstein 
 
Se at peisen er skrudd av og er kald. 
Åpne glasset ved å trekke det ut i front, det er åpnet ved 45 gr. 
I samsvar med bestillingen mottar du enten vedkubber, diamanter, safirstein eller 
marmorstein. Peisen er godkjent med disse produktene, ingen andre dekorprodukter 
skal brukes.  
 
 

Ved bruk av marmorstein: 
 

En pose med små marmorstein er levert med. Plasser disse 

først deretter de større steiner. 

 
 

 

 

 

 
 
OBS! Ikke legg noe dekorasjon på 
 tennings elektrode. (Ikke legg noe dekorasjon i den 

dekorasjon i den rektangulære sonen rundt ) 
 
 
 Legges i denne rekkefølgen:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plasser de store kullbitene rundt brenneren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plasser de mindre kullbitene på brenneren, og rundt omkring de store bitene   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direkte tenning, ingen 

start pilot 
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10. Første gangs bruk 

Mur og gips rundt en nylig installert peis, inneholder mye fuktighet som først må 

fordampe før peisen i gang kjøres. Hvis ikke kan gipsen sprekke. Første gang peisen 

tennes brukes kun en moderat flamme. 

 

De første gangene peisen brukes, kan det oppstå en ubehagelig lukt. Dette kommer 

av den beskyttende malingen. Dette er helt ufarlig og vil forsvinne ved å lufte ut i 

rommet.  

 

Etter noen gangers bruk, kan det forekomme noe sot på glasset, dette kommer av 

malingen. Når ovnen er kald, kan det enkelt fjernes ved å bruke M-Designs Bio Clean 

renseprodukt. Dette produktet brukes også for senere rengjøring av glasset.  

Peisen må ikke brukes hvis døren ikke lenger har glass, hvis glasset er ødelagt eller 

døren er åpnet. 

. 
 

11. Sikkerhet, råd og vedlikehold 

 

DET SKAL UTFØRES SERVICE AV GASSPEISEN MINST HVERT ANDRE ÅR, 
DENNE MÅ GJØRES AV FAGFOLK. HVIS IKKE SERVICEINTERVALLENE 
OPPRETTHOLDES, BORTFALLER GARANTIEN. 

 

Vær oppmerksom på følgende: 
 
Å Lukket peis produserer sterk varme, overflatene blir veldig varme når en viss 
temperatur er nådd. Vær forsiktig slik at små barn ikke kommer i kontakt med ovnen, 
dette kan medføre sterk forbrenning. 
 
Å Vedkubber og dekorsteiner blir levert sammen med peisen, ikke bruk andre 
produkter i peisen 
 
Å Hold brennbare produkter i god avstand fra ovnen, minimum 1 meter. 
 
Å Ikke endre på innstillingene selv, peisens garanti vil da ikke være gjeldene 
 
Å Ikke la barn bruke fjernkontrollen uten oppsyn 
 
Å Hvis brenneren ikke skulle tenne, vent 3 minutter før peisen tennes igjen 
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12. Garanti 

 

 Dette arket er din garanti. 
 
Garantien gjelder for feil som skyldes konstruksjonsfeil eller feil på deler i peisen. 
 M-Design tilbyr 12 måneders garanti på alle elektroniske deler og 8 års garanti på 
peiskonstruksjonen. 
 
OBS! Følgende deler er alltid utelukket fra garantien: 
 
- Glass, dør, skjøter og innvendig dekor 
- Feil som oppstår helt eller delvis på grunn av:  
Å Instruksjon om installasjon og bruk ikke er fulgt 
Å Montering, installasjon eller reparasjon gjort av 3.part eller kjøper 
Å Varmesprekker som normalt oppstår i pipe 
Å Hvis endringer er gjort på peisen uten samtykke 
Å Tilfeller hvor kjøper ikke kan vise til gyldig garanti eller faktura. Likeså i tilfeller 
hvor faktura/garanti viser tegn til forfalskning. 
  
 
 
 

SERIE NUMMER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identification board 

 

SERIE NUMMER : 
 

........................................... 
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14. Tegninger 

 

Luna 1150 DH Diamond  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Luna 1000 CL/CR gold gas 

 

CR : Corner right  

CL : Corner Left  
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Luna 1300 DH Diamond  
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Luna 1600 DH Diamond  
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Luna 1900 DH Diamond  
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Luna 1000/1300/1600 CL/CR Diamond 
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  Luna 1000/1300/1600 DC Diamond 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Instructions for installation and use DIAMOND Gas DH-CL-CR-DC 
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15. Identifikasjons kort  
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